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	Предмет: 
Монтаж, сервис, ремонт напольных котлов

Контроллеры напольных котлов Buderus



Продолжительность семинара 4 дня.
Тренер_________________
1 день
10.00-10.30 Обзор основного оборудования торговой марки Buderus. 

· Настенные котлы, напольные отопительные котлы, системы регулирования, баки-водонагреватели. 
· Области применения, технические характеристики
10.30-13.00 Напольные котлы с атмосферными горелками. 

· Типы атмосферных котлов Buderus, их конструктивные особенности, принцип работы.
· Требования к монтажу атмосферного котла на примере Logano G124.
· Основные ошибки. Техническое обслуживание. 
· Поиск неисправностей и ремонт.

Напольные котлы с вентиляторными горелками. 

· Типы котлов Buderus с вентилляторными горелками, их конструктивные особенности, принцип работы, технология Thermostream.
· Требования к монтажу на примере котла Logano G115 с горелкой Logatop BE.
· Основные ошибки. Диагностика, Техническое обслуживание. 
· Поиск неисправностей и ремонт.

· Заполнение рекламационных бланков и гарантийных талонов. 

· Каталог подбора запасных частей.

13.00-13.40 Перерыв на обед

13.40-17.00 Практическое занятие.
Слушатели должны найти недостающие детали, заполнить рекламационный бланк, восстановить работоспособность  напольного  котла.
2 день

10.00-17.00  Системы автоматического регулирования

· Типы систем автоматического регулирования конструктивные особенности, принцип работы. Области использования.
· Блоки управления Logamatic 2000. Особенности монтажа блока управления, функциональных модулей и датчиков.
· Настройка и параметризация системы управления.
· Требования к монтажу оборудования, необходимые работы при пуско-наладке и сервисном обслуживании.
· Основные ошибки. Диагностика, Поиск неисправностей и ремонт.

3 день

10.00-17.00 Системы автоматического регулирования

· Типы систем автоматического регулирования конструктивные особенности, принцип работы. Области использования.
· Блоки управления  Logamatic 4000. Особенности монтажа блока управления, функциональных модулей и датчиков.
· Настройка и параметризация системы управления.
· Требования к монтажу оборудования, необходимые работы при пуско-наладке и сервисном обслуживании.
· Основные ошибки. Диагностика, Поиск неисправностей и ремонт.

4 день 

10.00-13.00 Практическое занятие.
Слушатели должны найти недостающие детали, заполнить рекламационный бланк, восстановить работоспособность системы управления, описать недостатки схем.
13.00-14.00 Тестирование
Слушатели отвечают на тестовые вопросы.
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