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	Участники:
	 Монтажники / пусконаладчики газовых колонок и настенных котлов Bosch.

	Копия:
	

	Предмет: Монтаж, пусконаладка и ТО газовых колонок и настенных котлов Bosch



Продолжительность семинара 2 дня
Тренер_____________
1 день.

10.00–10.10 Представление, организационные вопросы, регламент работы, расписание занятий, балльная система, особенности сертификатов. 

10.10-10.20 История фирмы, история фирменных символов, современная ситуация развития фирмы в РФ. 

10.20-11.00 Общие сведения о газе, смесеобразовании, сгорании, контроле пламени, КПД оборудования, продуктах сгорания, конденсационной технике, приточной вентиляции, требования к воздуху с точки зрения установки оборудования Бош. 

11.00-11.05 Перерыв. 

11.05-11.30 Общие сведения о дымоудалении в классических дымоходах, закрытых камерах сгорания на коаксиальных и раздельных дымоходах, конденсационных системах, монтажные схемы, настройка, особенности эксплуатации в природных условиях РФ. 

11.30 – 12.00 Общие сведения о гидравлике, насосах, гидравлических схемах, гидроударе, гидротаране, мерах по борьбе с ними, типах систем отопления.

12.00 – 12.05 Перерыв. 

12.05-12.30 Общие сведения об особенностях воды и антифризов, борьбе с коррозией, жесткостью води, промывке теплообменников, расширительных баках, сбросниках, воздушных клапанах, гидрострелках, теплых полах, схемах защиты котлов по гидравлике от конденсата, подпитки, завышенного перепада температур между входом и выходом. 

12.30 – 13.00 Общие сведения по электрике, пьезоэлементам, батарейкам, гидрогенераторам, промышленной трехфазной сети, бытовой однофазной сети, двухфазным генераторам, заземлению, нейтрали, фазе, разделке проводов, IP**, средствам диагностирования аварий сети, видам предохранителям, видам УЗО, подбору предохранителей и УЗО к оборудованию Бош, помехам по нейтрали, фазе, аварии заземления, аварии по внутридомовой газовой сети, изолирующим муфтам, сетевым фильтрам, четырем основным видам стабилизаторов напряжения, четырем основным видам блоков бесперебойного питания, подбору сетевых фильтров, стабилизаторов, бесперебойников, генераторов к котлам, стандартные ошибки при электрическом подключении. 

13.35 – 13.55 Контрольная работа письменно по смесеобразованию, сгоранию, гидравлике и электрике. 

13.55 – 14.45 Обед 

14.45 – 15.05 Модельный ряд фирмы в РФ. 

15.05 – 15.25 Контроль по модельному ряду фирмы в РФ. 

15.25 – 16.00 Конструкция и принцип действия колонок Бош. 

16.00 – 16.05 Перерыв. 

16.05 – 16.40 Монтаж и пусконаладка колонок Бош – теория, практика. 

16.40 – 17.00 ТО колонок Бош. 

2 день.

10.00 – 10.10 Работа над ошибками. 

10.10 –11.00 Конструкция и принцип действия котлов Бош серии Классик, ТО. 

11.00 – 11.05 Перерыв

11.05 – 12.00 Пусконаладка котлов Бош серии Классик, теория и практика. 

12.00 – 12.05 Перерыв. 

12.05 – 13.00 Конструкция и принцип действия котлов Бош серии Эксклюзив, ТО. 

13.00 – 13.05 Перерыв 

13.05 – 13.55 Пусконаладка котлов Бош серии Эксклюзив, теория и практика. 

14.00 – 14.45 Обед.

14.45 – 14.45 Конструкция и принцип действия конденсационных котлов Бош, ТО. 

14.45 – 14.50 Перерыв 

14.50 – 15.50 Пусконаладка конденсационных котлов Бош, теория и практика. 

15.50 – 16.00 Перерыв. 

16.00 – 16.50 Практический экзамен.
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